


 PUMPING & FIRE PROTECTION SYSTEM  SYMBOLS

FITTING & PIPE SYMBOLS
SYMBOLS DESCRIPTION

COLD WATER PIPE

ABBREVIATION

CW.

SOIL PIPE

HOT WATER PIPE HW.

S.

WAST PIPE W.

VENT PIPE V.

KETCHEN PIPE KW.

RAIN WATER DRAIN PIPE RW.

FIRE PROTECTION PIPE F.

ELBOW 90°

ELBOW 45°

-

-

ELBOW LONG RADIUS -

ELBOW LOOKING UP -

ELBOW LOOKING DOWN -

TEE -

TEE LOOKING UP -

TEE LOOKING DOWN -

FLANGE -

UNION -

REDUCER -

REDUCER CONCENTRIC -

REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT INVERT -

REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT CROWN -

ELBOW REDUCER -

LATERAL -

REMOVABLE CAP END -

CLEANOUT OR PLUG CO.

FLOW IN DIRECTION OF ARROW -

FLOOR CLEANOUT

V.

W.

S.

CW.

HW.

KW.

RW.

F.

FD
FCO.

FD.FLOOR DRAIN & P-TRAP

VALVE & PIPING SYMBOLS
SYMBOLS DESCRIPTION ABBREVIATION

GENERAL VALVE GV.

GATE VALVE (NON-RISING STEM) GV.(NRS.)

OS & Y GATE VALVE OS&Y GV.

ANGLE VALVE -

CHECK VALVE CV.

BUTTERFLY VALVE BF.

BALL VALVE BV.

SOLENOID VALVES -

FLOAT CONTROL VALVE FCV.

HYDRAULIC CONTROL VALVEHCV HCV.

PRV PRESSURE REGULATING VALVE (PILOT OPERATED) PRV.

PRESSURE RELIEF VALVE (PILOT OPERATED) -

HOSE BIBB HB.

M WATER METER WM.

PS PRESSURE SWITCH PS.

FS
FLOW SWITCH FS.

PRESSURE GAUGE PG.

AIR ELEMINATOR, AUTOMATIC WITH VALVE AV.

SIGHT FLOW INDICATOR SG.

CLOSED WASTE CONE -

FOOT VALVE FV.

VALVE IN PIT -

MH. MAIN HOLE MH.

FLEXIBLE CONNECTION FLX.

STRAINER STR.

PUMP -

PBS BOOSTER PUMP PBS.

FH FIRE HYDRANT FH.

ROOF MANIFOLD RM.

FIRE DEPARTMENT CONNECTION
FDC

FDC.

FHC FIRE HOSE CABINET FHC.

ALARM VALVE WITH WATER MOTOR GONG -

WATER MOTOR GONG -

PENDENT SPRINKLER HEAD

UP-RIGHT SPRINKLER HEAD

(ABC) POTABLE FIRE EXTINGUISHER (DRY CHEMICAL) 

POTABLE FIRE EXTINGUISHER  (CO 2) (CO2)

VENT VTR.

CONTROLLER

SPRINKLER ANNUNCIATOR BOARD

WATER HAMER ARRESTERWHA.

-

-

-

-

-

-

WHA.

ตารางเครื่องสูบน้ำ BOOSTER PUMP อาคาร A
DESCRIPTION BOOSTER PUMP

TYPE OF PUMP
TYPE OF DRIVER MOTOR

CONTROL SYSTEM VARIABLE SPEED DRIVE (VSD.)
FOR 2 PUMP

TOTAL FLOW CAPACITY NOT LESS THAN (CMH.) 2x20
TOTAL HEAD NOT LESS THAN (M.) 35

PUMP SPEED (RPM.) 2,900
EXPECTED PUMP EFFICIENCY(%.) >65%
ELEC.CHARACTOR(V,Ø,Hz) 380/3/50

APPROX MOTOR NOT LESS THAN (KW.) 3.73
PRESSURE TANK CAPACITY NOT LESS THAN (LITRES) 750

 TANK WORKING PRESSURE NOT LESS THAN (PSI.) 150

สารบัญแบบ

หมายเลขแบบ รายการแบบ

SN-01 สารบัญแบบและสัญญาลักษณ์ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

SN-02 แปลนระบบท่อแนวดิ่งระบบสุขาภิบาล อาคาร A (บริหาร)

SN-03

แปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 1 อาคาร A (บริหาร)SN-04

SN-05

SN-06

แปลนระบบสุขาภิบาลชั้นดาดฟ้า อาคาร A (บริหาร)SN-07

SN-08

SN-09

SN-10

SN-11

SN-12

SN-13

SN-14

SN-15

SN-16 แปลนระบบท่อแนวดิ่งระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ อาคาร A (บริหาร)

แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ชั้นที่ 1 (SPRINKLER) อาคาร A (บริหาร)

แบบขยายการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศขนาด 18 ลบ.ม./วัน

แบบขยายการติดตั้ง 1

แบบขยายการติดตั้ง 2

แบบขยายการติดตั้ง 3

แบบขยายการติดตั้ง 4

แปลนแบบขยายห้องน้ำ อาคาร A (บริหาร)

หมายเหตุ:
1. การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20 และต้องได้รับมาตรฐาน UL/FM APPROVED

2. ตู้ CONTRILERS ของ FIRE PUMP AND JOCKEY PUMP ต้องได้รับมาตรฐาน UL/FM APPROVED

3. ท่อ PRESSURE SENSING LINE ให้ใช้เป็นท่อ STAINLESS STEEL SCH.80  A312 GR.TP304
4. ท่อน้ำมันที่ต่อเข้าเครื่องยนต์ใช้เป็นท่อเหล็กดำ (BSP.) ASTM A-53 SCH.40 แบบมีตะเข็บ

5. ท่อไอเสียเครื่องยนต์ให้ต่อออกนอกอาคารห่างจากหลังคาอาคาร 1.5 เมตร และสูงเหนือระดับพื้นชั้นนั้น 3.5 เมตร 

 โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี CLASS M มี มอก. 277-2532 หุ่มด้วยฉนวนกันความร้อน CALCIUM SILICATE INSULATOR
และหุ้มด้วย ALUMINIUM JACKET ปิดทับภายนอกและปลายท่อทางออกต้องติดตั้งตาข่ายกันแมลงไว้ด้วย

6. ถังน้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีขนาดบรรจุไม้น้อยกว่า 1 แกลลอนต่อหนึ่งแรงม้า (5.07) ลิตรต่อหนึ่งกิโลวัตต์
บวกอีก 5 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรและเผื่อสำหรับการขยายตัวอีก 5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเพื่อเป็นการสำรอง
และใต้ถังน้ำมันต้องน้ำอ่างสำหรับน้ำมันรั่วหรือล้นออกมา โดยมีปริมาตรไม่น้อยกว่าปริมาตรน้ำมันและเผืออีก 5%

7. ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง SUPPERVISORY SWITCH (UL/FM APPROVED) ทุกจุดที่ติดตั้ง OS&Y GATE VALVE 
และต่อสายสัญญาณเข้ากับตู้ ANNUCIATOR  ของระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้สปริงเกอร์ทุกจุด

8. ท่อดับเพลิงให้ใช้เป็นท่อเหล็กดำ (BSP.) ASTM A-53 SCH.40 แบบมีตะเข็บ
9. ผู้รับจ้างต้องจัดทำ SHOP DRAWING ส่งให้ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนทำการติดตั้งทุกครัง
10.การทดสอบท่อระบบดับเพลิงให้ทดสอบโดยใช้น้ำเป็นตัวทดสอบโดยผู้รับจ้างต้องทดสอบโดยการอัดน้ำเข้าไปในระบบ

โดยใช้แรงดัน 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

11.รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ให้ใช้รายการประกอบแบบของงาน
งานระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้สปริงเกอร์

งานระบบประปา

1. รายละเอียดเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (BOOSTER PUMP)ให้เป็นไปตามตารางนี้

2.ผู้รับจ้างจัดทำ SHOP DRAWING ส่งให้ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง

งานระบบสุขาภิบาล

2.ใช้รายการประกอบแบบของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงประกอบ

4.รายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ให้ใช้รายการประกอบแบบของงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงประกอบ

1.ผู้รับจ้างจัดทำ SHOP DRAWING ส่งให้ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง SN-01

SN-17

VERTICAL MULTI-STAGE

SN-18

SN-19

แบบขยายการติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศขนาด 10 ลบ.ม./วัน

SN-20

แปลนผังบริเวณอาคาร A และ B

UNDERGROUND(U/G.) (U/G.)

แปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 2 อาคาร A (บริหาร)

แปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 3 อาคาร A (บริหาร)

แปลนระบบท่อแนวดิ่งระบบสุขาภิบาล อาคาร B (บริการ)

แปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 1 อาคาร B (บริการ)

แปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 2 อาคาร B (บริการ)

แปลนระบบสุขาภิบาลชั้นที่ 3 อาคาร B (บริการ)

แปลนระบบสุขาภิบาลชั้นดาดฟ้า อาคาร B (บริการ)

แปลนแบบขยายห้องน้ำ (S,W,V) อาคาร B (บริหาร)

แปลนแบบขยายห้องน้ำ (CW.) อาคาร B (บริหาร)

แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ชั้นที่ 2 (SPRINKLER) อาคาร A (บริหาร)

แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ชั้นที่ 3 (SPRINKLER) อาคาร A (บริหาร)

แปลนระบบท่อแนวดิ่งระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ อาคาร B (บริการ)

SN-21

SN-22

แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ชั้นที่ 1 (SPRINKLER) อาคาร B (บริการ)

แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ชั้นที่ 2 (SPRINKLER) อาคาร B (บริการ)

แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ชั้นที่ 3 (SPRINKLER) อาคาร B (บริการ)SN-23

SN-24

SN-25

SN-26

SN-27

SN-28

SN-29 แบบขยายการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศขนาด 15 ลบ.ม./วัน

แบบขยายการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศขนาด 10 ลบ.ม./วันSN-30

แบบขยายการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศขนาด 3 ลบ.ม./วันSN-31

SN-32

แบบขยายการติดตั้งบ่อปรับสภาพกรด-ด่างSN-33

ตารางเครื่องสูบน้ำ BOOSTER PUMP อาคาร B

DESCRIPTION BOOSTER PUMP

TYPE OF PUMP
TYPE OF DRIVER MOTOR

CONTROL SYSTEM VARIABLE SPEED DRIVE (VSD.)
FOR 2 PUMP

TOTAL FLOW CAPACITY NOT LESS THAN (CMH.) 2x25
TOTAL HEAD NOT LESS THAN (M.) 35

PUMP SPEED (RPM.) 2,900
EXPECTED PUMP EFFICIENCY(%.) >65%
ELEC.CHARACTOR(V,Ø,Hz) 380/3/50

APPROX MOTOR NOT LESS THAN (KW.) 3.73
PRESSURE TANK CAPACITY NOT LESS THAN (LITRES) 750

 TANK WORKING PRESSURE NOT LESS THAN (PSI.) 150

VERTICAL MULTI-STAGE

3.ท่อเมนประปาจ่ายน้ำเข้าถังเก็บน้ำและท่อประปาส่วนที่ฝังใต้ดินให้ใช้เป็นท่อ PB CLASS 160 ขนาดตามแบบร่วมรายการ
และให้ไปเชื่อมต่อกับระบบประปาของมหาวิทยาลัยพะเยาบริเวณหน้าอาคารสงวนเสริมศรี

12. FIRE PUMP & JOCKEY PUMP & ตู้ CONTROL & ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงประกอบ

และงานท่อไอเสียเครื่องยนต์ ไม่รวมอยู่ในรายการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2  ต.แม่กา  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  56000
โทร : 054-466666  Fax : 054-466690

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

อนุมัติ :

(รองศาสตราจารย์  ดร. สุภกร  พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ออกแบบโดย :

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถาปนิก :

วันที่ :

รวม :

แผ่นที่ :

อุทยานวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา

ว-สถ.598
นาย จิตธาณัฐ   พูลเกิด ภ-สผ.  15

นาย สมภพ  มาจิสวาลา ส-สถ.2248

ภ-สถ. 19349นาย ไกรวิทย์  ตัณฑโชติ

วิศวกรโยธา :

นาย ศราวุธ  รัตนธีรวิเชียร สย.  11360

ภย.  63361นาย ปฏิพน  ปิลาเป็ง

วิศวกรไฟฟ้า :

นาย กฤษณะ  ยินดี วฟก.  948

ภฟก.  53497นาย อานนท์  แก้วสีสด

วิศวกรเครื่องกล :

นาย สิทธิศักดิ์  ผาณิตพจมาน สก.    3049

นาย ณัฐพล  ไชยแก้ว ภก.    35147

วิศวกรสุขาภิบาล :

นาย บวร  ยาคุ้มภัย สส.    21

นางสาว  เอมวิกา  วรพล ภส.    3825

ภก.   41741นาย นัดตพล  วงศ์หวัน

ภส.   3974นาย ธนิต  ตาคง

รายงานการแก้ไข :

JP  ARCH   STUDIO     LIMITED   PARTNERSHIP
183 ถ. บ้านดงพัฒนา ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ. ลำปาง  52100
โทร:(662)0-5421-9189-90,09-1479-4259 แฟกซ:์0-5431-2191
E - M A I L  :   J P A R C H S T U D I O @ G M A I L . C O M

LIMITED  PARNERSHIP
ARCH STUDIO

เจ้าของโครงการ :

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

วย.    2365นาย ไพฑูรย์ โพธิ์พุ่ม  

โครงสร้างหลัก

โครงสร้างหลัก

พื้น POST TENTION

ระบบต้มน้ำร้อนและระบบแก๊ส

สฟก.    6035นาย อรรถพล ปินไชย 

289

ส่งมอบงาน :10 พ.ย. 64
แก้ไขตามราคากลาง :11 พ.ค. 65



ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.00 ม.

ระดับพื้นชั้นที่ 2 +4.00 ม.

ระดับพื้นชั้นที่ 3 +8.00 ม.

ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า1 +12.00 ม.

แสดงระบบประปาแนวดิ่ง 

แสดงระบบระบายน้ำฝนแนวดิ่ง

BSP.
ห้องบริหารธุรกิจ 1-5ห้องอาหาร

T2/1

T2/2

T2/3

T1/1

T1/2

T1/3

Ø4" CW.(MAIN)Ø3" CW.(MAIN)Ø3" CW.(MAIN)

Ø1.1/4" CW. Ø1" CW.

Ø3" CW.

Ø3" CW.

Ø3" CW.

Ø3" CW.

Ø3" CW.

Ø3" CW.

Ø2.1/2" CW.HEADER

Ø2.1/2" CW.HEADER

Ø2.1/2" CW.HEADER

Ø2.1/2" CW.HEADER

Ø2.1/2" CW.HEADER

Ø2.1/2" CW.HEADER

Ø1/2" GV.
Ø1/2" WM.

Ø3" GV.
Ø3" GV.

เติมน้ำหล่อปั๊ม

Ø4" FV.

Ø4" CW. (SUCTION)

T3/2

Ø2" CW.HEADER

ห้องเตรียมอาหารห้องน้ำ ผอ.3

Ø3/4" CW.

Ø1/2" CW.

ห้อง Maker Space

Ø1/2" CW. Ø2" GV.

Ø1/2" GV.
Ø1/2" WM.

Ø1/2"AV.
Ø1/2"GV.

Ø1/2"AV.
Ø1/2"GV.

Ø1/2"AV.
Ø1/2"GV.

ดูแบบขยายการติดตั้ง BSP.Ø4" CW.(BY PASS)

Ø4" FLOAT VALVE
Ø4" GV.

Ø4" CW.(MAIN)

ELECTRODE SWITCH

M

เชื่อมต่อระบบประปา
ส่วนกลาง Ø4" CW.(UNDERGROUND)

Ø4"GV.
Ø4"WM.
Ø4"GV.

Ø4" CW.(UNDERGROUND)

SN-02

Ø4" OVER FLOW TO MH.

ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.00 ม.

ระดับพื้นชั้นที่ 2 +4.00 ม.

ระดับพื้นชั้นที่ 3 +8.00 ม.

ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า1 +12.00 ม.

TO MH.

Ø4" RL.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

TO MH.

Ø4" RL.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

TO MH.

Ø4" RL.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

TO MH.

Ø4" RL.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

TO MH.

Ø4" RL.

Ø4" RDD. Ø4" RDD. Ø4" RDD. Ø4" RDD. Ø4" RDD.

Ø3" RDD. Ø3" RDD.

Ø3" RDD. Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

TO MH.

Ø4" RL.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

TO MH.

Ø4" RL.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

Ø3" RDD.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

TO MH.

Ø4" RDD.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

Ø4" RL.Ø4" RL.Ø4" RL.Ø4" RL.

TO MH.

Ø4" RDD.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø4" RDD.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø4" RDD.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø4" RDD.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø6" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

TO MH.

Ø6" RL.

Ø6" RL.

Ø4" RDD.

Ø3" RDD.

Ø4" RL.

Ø3" RDD.Ø3" RDD.Ø3" RDD.Ø3" RDD.

Ø3" RDD.

CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.

หมายเหตุ:จำนวนและขนาดหัวรับน้ำฝนให้ดูแบบแปลนเป็นหลัก

ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.00 ม.

ระดับพื้นชั้นที่ 2 +4.00 ม.

ระดับพื้นชั้นที่ 3 +8.00 ม.

ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า1 +12.00 ม.

แสดงระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง 

ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ
สำเร็จรูป ขนาด 18 ลบ.ม./วัน

T1/3

T1/2

T1/1

~

TO MH.

FCO.

FCO.

FCO. FCO.

FCO.

VTR.

Ø3" V.(STACK)

Ø6" S.(STACK)
Ø3" V.(STACK)
Ø4" W.(STACK)

Ø6" S.(STACK)
Ø3" V.(STACK)
Ø4" W.(STACK)

Ø6" S.

MAKER SPACE

Ø2"W.

T2/3

VTR.

T2/2

ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ
สำเร็จรูป ขนาด 18 ลบ.ม./วัน

TO MH.

T2/1 FCO.

FCO.FCO.

FCO.FCO.

Ø3" V.(STACK)

Ø6" S.(STACK)
Ø3" V.(STACK)
Ø4" W.(STACK)

Ø6" S.(STACK)
Ø3" V.(STACK)
Ø4" W.(STACK)

ห้องอาหารห้องบริหารธุรกิจ 1-5 ห้องเก็บวัตถุดิบ

Ø6" W. Ø6" W. Ø6" S.
Ø4"KW.

Ø2"W.

สำนักงานบริหารงานวิจัย

VTR.

Ø3" V.(STACK)

FCO.

FCO.

Ø2"W.

T3/2
ห้องเตรียมอาหาร

Ø4" S.(STACK)
Ø3 V.(STACK)
Ø3" W.(STACK)

TO MH.

Ø4" W. Ø4" S.
ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
ขนาด 3.0 ลบ.ม/วัน

ขนาด 10.0 ลบ.ม/วัน

VTR.

Ø2" V.(STACK) ห้องน้ำ ผอ.3
Ø3" V.(STACK)

Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ
สำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม./วัน

Ø2"V. Ø2"V.

FCO.

Ø2" V.

Ø2" W.
Ø4" S.

Ø2" V.(STACK)

แปลนระบบท่อแนวดิ่งระบบสุขาภิบาล อาคาร A (บริหาร)
SCALE:         NTS.

มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2  ต.แม่กา  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  56000
โทร : 054-466666  Fax : 054-466690

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

อนุมัติ :

(รองศาสตราจารย์  ดร. สุภกร  พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ออกแบบโดย :

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถาปนิก :

วันที่ :

รวม :

แผ่นที่ :

อุทยานวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา

ว-สถ.598
นาย จิตธาณัฐ   พูลเกิด ภ-สผ.  15

นาย สมภพ  มาจิสวาลา ส-สถ.2248

ภ-สถ. 19349นาย ไกรวิทย์  ตัณฑโชติ

วิศวกรโยธา :

นาย ศราวุธ  รัตนธีรวิเชียร สย.  11360

ภย.  63361นาย ปฏิพน  ปิลาเป็ง

วิศวกรไฟฟ้า :

นาย กฤษณะ  ยินดี วฟก.  948

ภฟก.  53497นาย อานนท์  แก้วสีสด

วิศวกรเครื่องกล :

นาย สิทธิศักดิ์  ผาณิตพจมาน สก.    3049

นาย ณัฐพล  ไชยแก้ว ภก.    35147

วิศวกรสุขาภิบาล :

นาย บวร  ยาคุ้มภัย สส.    21

นางสาว  เอมวิกา  วรพล ภส.    3825

ภก.   41741นาย นัดตพล  วงศ์หวัน

ภส.   3974นาย ธนิต  ตาคง

รายงานการแก้ไข :

JP  ARCH   STUDIO     LIMITED   PARTNERSHIP
183 ถ. บ้านดงพัฒนา ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ. ลำปาง  52100
โทร:(662)0-5421-9189-90,09-1479-4259 แฟกซ:์0-5431-2191
E - M A I L  :   J P A R C H S T U D I O @ G M A I L . C O M

LIMITED  PARNERSHIP
ARCH STUDIO

เจ้าของโครงการ :

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

วย.    2365นาย ไพฑูรย์ โพธิ์พุ่ม  

โครงสร้างหลัก

โครงสร้างหลัก

พื้น POST TENTION

ระบบต้มน้ำร้อนและระบบแก๊ส

สฟก.    6035นาย อรรถพล ปินไชย 

289

ส่งมอบงาน :10 พ.ย. 64
แก้ไขตามราคากลาง :11 พ.ค. 65
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SN-03

ถนนคอนกรีต

ลาดคอนกรีต0.08
0.08

0.50 max

0.08

RB Ø6mm. @0.20 #0.50

1:1 1:1

CUT SLOPE 

แบบขยายรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รายละเอียดการเสริมเหล็ก

0.05

0.025

0.05
0.15
0.05

แบบขยาย FLOOR DEPRESS

แบบขยาย SLEEVE เทคอนกรีตหุ้มท่อ

แปลนผังบริเวณ อาคาร A และ B
SCALE: 1:500

Ø3"V.
Ø6"S.

2 RB. 6 mm.

RB. 6 mm.@20 

Ø4"W.

0.
15

0.
15

0.10
0.10 0.10

 ความกว้างของร่องดิน

0.10

0.50

คว
าม

ลึก
หล

ังท
่อ

0.05 แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 50 มม.

ทรายบดอัดแน่น

ท่อ SLEEVE
ท่อ SLEEVE สำรอง

 ท่อประปา,ท่อร้อยสายไฟฟ้า,สายระบบต่างๆ
ให้วางท่อ SLEEVE แยกชนิดของท่อแต่ละระบบ

ทรายบดอัดแน่น

พื้นตามแบบสถาปัตย์

รูปตัด

แบบขยาย SLEEVE ท่อลอดถนน
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ขึ้น
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MH2

S:1:300

S:1:300

S:1:300

S:1:300

บ่อดักขยะ
MH1

S:1:300

S:1:300

บ่อดักขยะ

MH2

MH2

MH2

MH2

MH2

MH2

MH2

Ø0.40คสล.

Ø0.40คสล.

Ø0.60คสล.
Ø0.30คสล.Ø0.30คสล.

S:1:300 S:1:300

Ø0.40คสล.

Ø0.40คสล.

ลงร่องน้ำธรรมชาติ

S:1:300 S:1:300

S:1:300

S:1:300

Ø0.30คสล.

MH1
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Ø0.30คสล.

Ø0.30คสล.
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Ø0.30คสล.
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Ø0.60คสล.
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ลงร่องน้ำธรรมชาติ

Ø0.60คสล.

Ø0.30คสล.

Ø0.40คสล. Ø0.40คสล.

ลงร่องน้ำธรรมชาติ

บ่อดักขยะ

Ø0.60คสล.

MH2

MH2

Ø0.60คสล.
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Ø0.40คสล.
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Ø0.60คสล.
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Ø0.40คสล.

Ø0.40คสล.

Ø0.40คสล.

Ø0.60คสล.
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รางระบายน้ำ ตัววี (ตามแบบขยาย)
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)

รางระบายน้ำ ตัววี (ตามแบบขยาย)

รางระบายน้ำ ตัววี (ตามแบบขยาย)

S:1:300

Ø0.30คสล.

Ø0.30คสล.
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S:1:300
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S:1:300

Ø0.30คสล.

FLOOR DEPRESS 150 mm.(see detail)

FLOOR DEPRESS 150 mm.(see detail)

FLOOR DEPRESS 150 mm.(see detail)

FLOOR DEPRESS 150 mm.(see detail)

FLOOR DEPRESS 150 mm.(see detail)

FLOOR DEPRESS 150 m
m

.(see detail)

FLOOR DEPRESS 150 m
m

.(see detail)

FLOOR DEPRESS 150 m
m

.(see detail)
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Ø0.30คสล.Ø0.30คสล.

FCO

FCO

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ
ขนาด 15 ลบ.ม./วัน BOD.เข้า 250 มก./ลิตร

Ø0.80M.

MH

~
~

~
~

~

FCO

ถัง
ปร

ับส
ภา

พ
กร

ดด
่าง

Ø0.80M.

MH

S:
1:

30
0

S:
1:

30
0

เทคอนกรีตหุ้มท่อ
ดูแบบขยาย

เทคอนกรีตหุ้มท่อ
ดูแบบขยาย

~ ~ ~

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ
ขนาด 15 ลบ.ม./วัน BOD.เข้า 250 มก./ลิตร

ถังปรับสภาพกรดด่าง

~

~

MH1

S:1:300

MH2

MH2

Ø0.30คสล.

MH2MH2

Ø0.30คสล.

S:1:300

S:1:300
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30
0

S:
1:

30
0

Ø0.30คสล.

MH2

~ ~ ~

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ
ขนาด 18 ลบ.ม./วัน BOD.เข้า 250 มก./ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ
ขนาด 18 ลบ.ม./วัน BOD.เข้า 250 มก./ลิตร

MH2

OUTLET INLET
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น้ำ

เส
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0 
มก

./ล
ิตร

ถัง
ดัก

ไข
มัน

สำ
เร

็จร
ูปแ

บบ
เต

ิมอ
าก

าศ
ขน

าด
 1
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Ø0.30คสล.

S:
1:

30
0

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ
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แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นที่ 1
อาคาร A (บริหาร)
SCALE: 1:250
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SEE DETAIL T2/1

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
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BOD.ออก 20 มก./ลิตร
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BOD.ออก 20 มก./ลิตร
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แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นที่ 2
อาคาร A (บริหาร)
SCALE: 1:250 SN-05
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SEE DETAIL T1/2
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แปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นที่ 3
อาคาร A (บริหาร)
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แบบระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นดาดฟ้า
อาคาร A (บริหาร)
SCALE: 1:250 SN-07
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SN-08

แบบขยายห้องน้ำ T1/1 (S,W,V)
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แบบขยายห้องน้ำ T1/2,3 (S,W,V)
SCALE: 1:50

แบบขยายห้องน้ำ T2/1 (S,W,V)
SCALE: 1:50
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T2/3

T2/2

T2/1

FCO.

FCO. FCO.

FCO.

VTR.

Ø3" V.(STACK)

Ø6" S.(STACK)
Ø3" V.(STACK)
Ø4" W.(STACK)

Ø6" S.(STACK)
Ø3" V.(STACK)
Ø4" W.(STACK)

Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

บ่อปรับสภาพกรด - ด่าง ค.ส.ล.

ห้องแต่งตัว ห้องเตรียมส่วนผสม
ห้องล้าง ตัดแต่ง
วัตถุดิบ ห้องผลิต

FCO.

ห้องR&D และ
ห้อง LAB

ห้องพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น 1

ห้องพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น 2

ห้องพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น 3

ห้องพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น 4

CO.

TO MH.

Ø6" S.Ø6" W.

FCO.

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ
ขนาด 15 ลบ.ม./วัน BOD.เข้า 250 มก./ลิตร
 BOD.ออก 20 มก./ลิตร
ปั๊มเติมอากาศขนาด 150 ลิตร/นาที 170 W. จำนวน 3 Set.

T1/3

T1/2

T1/1

FCO.

FCO. FCO.

FCO.

VTR.

Ø3" V.(STACK)

Ø6" S.(STACK)
Ø3" V.(STACK)
Ø4" W.(STACK)

Ø6" S.(STACK)
Ø3" V.(STACK)
Ø4" W.(STACK)

Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

บ่อปรับสภาพกรด - ด่าง ค.ส.ล.

CO-R&D LAB CO-R&D LAB CO-R&D LAB
ห้องเอนก
ประสงค์

พัฒนาเครื่อง
สำอางพัฒนาอาหาร

FCO.

ห้องวิเคราะห์ ห้องพักนักวิทยาศาสตร์
โลหะหนัก และห้องซักอบแห้ง

ห้องเก็บเอกสาร ISO
และห้องเครื่องมือพื้นฐาน

ห้องโลหะหนัก
ห้องเคมีวิเคราะห์
ห้องวิเคราะห์ไขมันไนโตรเจน ฝักบัวฉุกเฉิน

Ø4" WL. Ø2.1/2" WL. Ø2" WL.

Ø2.1/2" WL.(STACK)Ø2" WL.

Ø3" WL.

Ø2" WL.

Ø4" WL. Ø4" WL.
Ø2" WL.Ø2.1/2" WL.Ø2.1/2" WL.Ø4" WL.

Ø2.1/2" CW.HEADER
Ø1.1/2" CW. Ø3/4" CW.Ø1" CW.Ø1.1/2" CW.

Ø2.1/2" V.

Ø4" WL.(STACK)Ø2.1/2" V.

Ø2.1/2" V.

SN-09
แปลนระบบท่อแนวดิ่งระบบสุขาภิบาล อาคาร B (บริการ)
SCALE:         NTS.

FOB LAB LOT LAB

Ø2.1/2" WL.(STACK)

FOB LAB LOT LAB

Ø3/4" CW.Ø1/2" CW.
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แบบแปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นที่ 1
อาคาร B (บริการ)
SCALE: 1:250 SN-10

ที่ติดตั้ง Boiler นอกอาคาร
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Office 1

ห้องซักแห้ง

ห้องเก็บวัสดุ ห้องอเนกประสงค์ ห้องเก็บเอกสาร ห้อง GENOffice 2 Office 3 Office 4

สำนักงาน
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Tissue culture

จุด
รับ

รอ
งล

ูกค
้า

ห้องเพาะเลี้ยง

โลหะหนัก

วิเคราะห์

ห้องวิเคราะห์

ไขมัน ไนโตรเจน

ห้อ
งเ

ก็บ
กล

้อง
จุล

ทร
รศ

น์

ห้องประชุม

โรงเก็บแก๊ส

ห้องปั๊ม
ในระบบ ISO

ห้องโถง

ห้องสำนักงาน

ห้องเก็บวัตถุดิบ

ห้องเก็บผลิตภัณฑ์

ห้องผลิต

ห้อง R&D

ห้อง LAB

ห้องประชุม

ห้อง รับรอง

ห้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ห้องไฟฟ้า

ห้อง IT

ห้องบรรจุ

ห้องล้าง ตัดแต่ง

วัตถุดิบ

บรรจุภัณฑ์

ห้องเย็น

ห้องเตรียมส่วนผสม

ที่ติดตั้ง Boiler นอกอาคาร

FCO.

Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

TO MH.

Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø4"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø2.1/2"WL.(PP PIPE) U/G.

FCO.

FCO.

Ø2"FD.(TYP.) 

Ø2"FD.(TYP.) 
Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

SH.

SH.

Ø2"FD.(TYP.) 

Ø2.1/2"WL.(RISER) 

Ø6"W.
TO MH.

FCO

A

A

Ø3"V.
Ø6"S.

2 RB. 6 mm.

RB. 6 mm.@20 

Ø4"W.

0.
15

0.
15

แบบขยายรูปตัด A-A

เทคอนกรีตหุ้มท่อ
ดูแบบขยายภาพตัด A-A Ø6"S.(U/G.)

Ø3"V.(U/G.)
Ø4"W.(U/G.)

Ø6"S.

ถังปรับสภาพกรดด่าง

Ø4"W.

FCO.

Ø2"FD.(TYP.) 

Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø2.1/2"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø3"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø3"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø4"W.

SEE DETAIL T1/1
Ø6"W.

TO MH.

FCO

Ø6"S.

Ø4"WL.(PP PIPE) 

Ø4"WL.(PP PIPE) 
FCO

Ø4"W.
Ø4"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø4"RL.(RISER)
Ø6"RL.(RISER)Ø4"RL.(RISER)Ø4"RL.(RISER)

Ø6"RL.(RISER)

TO MH.

Ø6"RL.(RISER)

TO MH.

TO MH.

Ø6"RL.(U/G.)

TO MH.

Ø6"RL.(U/G.)

TO MH. TO MH. TO MH. TO MH.

TO MH.

Ø6"RL.(RISER)

Ø6"RL.(RISER)

TO MH.

Ø6"RL.(RISER)

Ø6"RL.(RISER) Ø6"RL.(RISER)

Ø4"RL.(RISER)
TO MH.

TO MH. TO MH. TO MH.

TO MH.Ø6"RL.(RISER)

TO MH.

Ø6"RL.(RISER)

TO MH.Ø6"RL.(RISER)

TO MH.

Ø6"RL.(RISER)Ø6"RL.(RISER)

TO MH.TO MH.

Ø6"RL.(RISER)

Ø4"RL.(RISER)

Ø6"RL.(RISER)

Ø6"RL.(RISER)TO MH.

TO MH.

TO MH.

TO MH.

Ø6"RL.(RISER)

TO MH.

BSP.

Ø2"FD.(TYP.) 

เชื่อมต่อระบบประปา
ของมหาวิทยาลัย

Ø4"CW.(U/G.)

Ø4"CW.(U/G.)

Ø4"CW.(U/G.)

Ø4"CW.(U/G.)

Ø4"CW.(U/G.)

Ø3"CW.

Ø1/2"CW.

Ø1/2"CW. Ø1/2"CW. Ø1/2"CW.

Ø1/2"CW.

Ø1.1/4"CW.

Ø1.1/4"CW.

Ø3/4"CW.

Ø3/4"CW.

Ø3/4"CW.

Ø1/2"CW.

Ø1"CW.

Ø3"CW.

Ø1/2"CW.

Ø1.1/2"CW.

Ø1.1/2"CW.

Ø4"CW.Ø4"CW.Ø3"CW.

Ø3"CW.

Ø3"CW.

Ø1/2"CW.

Ø4"CW.(U/G.)

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ
ขนาด 15 ลบ.ม./วัน BOD.เข้า 250 มก./ลิตร
 BOD.ออก 20 มก./ลิตร
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Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø2"V.

Ø2"V.

Ø1.1/2"V.

Ø1.1/2"V.

Ø2.1/2"V.

Ø1.1/2"V.

Ø2"WL.(PP PIPE)  U/G.

Ø1.1/2"V.

Ø1.1/2"V.

Ø1.1/2"V.

Ø1.1/2"V.

Ø1.1/2"V.

Ø2.1/2"V.

Ø2"V.

Ø0.80M.

MH

Ø1"V. U/G.

Ø1"V. U/G. Ø3/4"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø3/4"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø0.80M.

MH

HB.

HB.

ถังปรับสภาพกรดด่าง

Ø3/4"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø1"V. U/G.

BOOSTER PUMP.

Ø6"RL.(RISER)

Ø4"CW.(U/G.)

Ø4"CW.(U/G.)

Ø4"WL.(PP PIPE) 

เทคอนกรีตหุ้มท่อ
ดูแบบขยายภาพตัด A-A

SEE DETAIL T2/1

FCO.

Ø6"RL.(RISER)

Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.

Ø2"WL.(PP PIPE) U/G.
Ø1/2"CW.B/F.

Ø1/2"CW.B/F.
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แบบแปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นที่ 2
อาคาร B (บริการ)
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แบบแปลนระบบสุขาภิบาลพื้นชั้นที่ 3
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ANN.

Ø3/4" AV. & GV.Ø1/2" AV. & GV.Ø3/4" AV. & GV.Ø1/2" AV. & GV.Ø3/4" AV. & GV.Ø1/2" AV. & GV.

JP.FP.

ITEM NO. DESCRIPTION
1 DIESEL ENGINE DRIVEN VERTICAL TURBINE FIRE PUMP
2 ELECTRIC MOTOR DRIVEN JOCKEY PUMP
3 OS & Y GATE VALVE W/SUPERVISORY SWITCH
4 ECCENTRIC SUCTION REDUCER
5 SUCTION PRESSURE GAUGE (DIAL RANG 30 INCH MERCURY VACUUM TO 150 PSI)
6 DISCHARGE PRESSURE GAUGE (DIAL RANG 0 TO 300 PSI)
7 CONCENTRIC DISCHARGE INCREASER
8 MAIN RELIEF VALVE FOR FIRE PUMP ขนาด Ø4"
9 MAIN RELIEF VALVE FOR JOCKEY PUMP
10 CLOSE WASTE CONE ขนาด Ø4"x8"
11 CHECK VALVE
12 FLOW METER ขนาด Ø6"
13 ORIFICE CHECK VALVE Ø1/2"
14 GLOBE VALVE Ø1/2"
15 TEE WITH PLUG
16 STAINLESS STEEL FLEXIBLE CONNECTOR
17 EXHAUST STAINLESS STEEL FLEXIBLE CONNECTOR
18 ENGINE EXHAUST SILENCER (RESIDENTIAL TYPE)
19 FUEL STORAGE TANK WITH SPILL LEAK CONTAINMENT
20 ENGINE EXHAUST PIPE (CALCIUM SILICATE INSULATOR WITH ALUMINIUM JACKET)
21 PRESSURE SENSING PIPE AND FITTING SHALL BE MADE STAINLESS STEEL PIPE SCH.80 A312 GR.TP304
22 FUEL PIPE SHALL BE MADE BSP. SCH.40
23 WET PIPE ALARM VALVE SYSTEM

แบบแสดงท่อแนวดิ่งระบบดับเพลิง 

SCHEMATIC DIAGRAM

SEE DETAIL SCHEMATIC DIAGRAM
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DESCRIPTION
TYPE OF PUMP
TYPE OF DRIVER
LOCATION
RATED CAPACITY (US gallon/min)
RATED HEAD (psi)
NO. OF STAGE
TYPE OF SEAL

FIRE PUMP JOCKEY PUMP

PUMP SPEED (RPM)
EXPECTED PUMP EFFICIENCY (%)
ELEC.CHARACTOR (V/Ø/Hz)
APPROX MOTOR KW.
APPROX ENGINE HP.

PUMP STARTING PRESSURE

PUMP STOPING PRESSURE

OPERATING PRESSURE OF RELIEF VALVE (psi)

VERTICAL TURBINE VERTICAL IN-LINE
DIESEL ENGINE MOTOR
PUMP ROOM PUMP ROOM

1,000 20

MULTI-STAGE MULTI-STAGE
PACKING MECHANICAL
<2,600 2,900
>65% >65%

- 380/3/50
- 5.5
- -

15 psi DROP BELOW-
SHUT-OFF HEAD OF-
FIRE PUMP

10 psi DROP BELOW-
SHUT-OFF HEAD OF-
FIRE PUMP

MANUAL SHUT-OFF HEAD OF-
FIRE PUMP

175 175

Ø1" EMT. Ø1.1/2" EMT. Ø2" EMT. Ø2" EMT.

130 140

24 SUCTION PIPE FOR FIRE PUMP ขนาด Ø8"
25

24

SUCTION PIPE FOR JOCKEY PUMP ขนาด Ø2"

25

26 DISCHARGE PIPE FOR FIRE PUMP ขนาด Ø6"
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27 DISCHARGE PIPE FOR JOCKEY PUMP ขนาด Ø2"
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แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 1 (SPRINKLER)
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แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 2 (SPRINKLER)

SCALE:                                                                                                                     1:250
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แปลนระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 3 (SPRINKLER)
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ITEM NO. DESCRIPTION
1 DIESEL ENGINE DRIVEN VERTICAL TURBINE FIRE PUMP
2 ELECTRIC MOTOR DRIVEN JOCKEY PUMP
3 OS & Y GATE VALVE W/SUPERVISORY SWITCH
4 ECCENTRIC SUCTION REDUCER
5 SUCTION PRESSURE GAUGE (DIAL RANG 30 INCH MERCURY VACUUM TO 150 PSI)
6 DISCHARGE PRESSURE GAUGE (DIAL RANG 0 TO 300 PSI)
7 CONCENTRIC DISCHARGE INCREASER
8 MAIN RELIEF VALVE FOR FIRE PUMP ขนาด Ø4"
9 MAIN RELIEF VALVE FOR JOCKEY PUMP
10 CLOSE WASTE CONE ขนาด Ø4"x8"
11 CHECK VALVE
12 FLOW METER ขนาด Ø6"
13 ORIFICE CHECK VALVE Ø1/2"
14 GLOBE VALVE Ø1/2"
15 TEE WITH PLUG
16 STAINLESS STEEL FLEXIBLE CONNECTOR
17 EXHAUST STAINLESS STEEL FLEXIBLE CONNECTOR
18 ENGINE EXHAUST SILENCER (RESIDENTIAL TYPE)
19 FUEL STORAGE TANK WITH SPILL LEAK CONTAINMENT
20 ENGINE EXHAUST PIPE (CALCIUM SILICATE INSULATOR WITH ALUMINIUM JACKET)
21 PRESSURE SENSING PIPE AND FITTING SHALL BE MADE STAINLESS STEEL PIPE SCH.80 A312 GR.TP304
22 FUEL PIPE SHALL BE MADE BSP. SCH.40
23 WET PIPE ALARM VALVE SYSTEM

แบบแสดงท่อแนวดิ่งระบบดับเพลิง

SCHEMATIC DIAGRAM

DE.
JPC.PS.

FROM EE. SUPPLIEDFPC. PS.

FROM EE. SUPPLIED

TO SYSTEM

EXSHAUST OUT BUILD

DRAIN TO WATER TANK

1

2

3

3

3 3

3

3
4

5

6
6 7
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8
9

1011

13

13

13

11

12

14

14

14

14

15

16

16
17

18

19

20

21

22

UNDERGROUND WATER TANK

23

DESCRIPTION
TYPE OF PUMP
TYPE OF DRIVER
LOCATION
RATED CAPACITY (US gallon/min)
RATED HEAD (psi)
NO. OF STAGE
TYPE OF SEAL

FIRE PUMP JOCKEY PUMP

PUMP SPEED (RPM)
EXPECTED PUMP EFFICIENCY (%)
ELEC.CHARACTOR (V/Ø/Hz)
APPROX MOTOR KW.
APPROX ENGINE HP.

PUMP STARTING PRESSURE

PUMP STOPING PRESSURE

OPERATING PRESSURE OF RELIEF VALVE (psi)

VERTICAL TURBINE VERTICAL IN-LINE
DIESEL ENGINE MOTOR
PUMP ROOM PUMP ROOM

1,000 20

MULTI-STAGE MULTI-STAGE
PACKING MECHANICAL
<2,600 2,900
>65% >65%

- 380/3/50
- 5.5
- -

15 psi DROP BELOW-
SHUT-OFF HEAD OF-
FIRE PUMP

10 psi DROP BELOW-
SHUT-OFF HEAD OF-
FIRE PUMP

MANUAL SHUT-OFF HEAD OF-
FIRE PUMP

175 175

140 150

24 SUCTION PIPE FOR FIRE PUMP ขนาด Ø8"
25

24

SUCTION PIPE FOR JOCKEY PUMP ขนาด Ø2"

25

26 DISCHARGE PIPE FOR FIRE PUMP ขนาด Ø6"

26

27

27 DISCHARGE PIPE FOR JOCKEY PUMP ขนาด Ø2"

ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.00 ม.

ระดับพื้นชั้นที่ 2 +4.00 ม.

ระดับพื้นชั้นที่ 3 +8.00 ม.

ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า1 +12.00 ม.

FHC1/1

FHC2/1

FHC3/1 TL.

END TEST LINE STATION

Ø3/4" AV. & GV.Ø1/2" AV. & GV.

Ø2.1/2" D.

Ø2.1/2" D.

Ø6" CV.

SPK. SPK. SPK.

SPK. SPK. SPK.

SPK. SPK. SPK.

Ø6" F.(RISER)

Ø6" F.(RISER)

Ø4" F.(RISER)

Ø3/4" EMT.

Ø3/4" EMT.
Ø1" TL.

Ø6" F.(MAIN)

FLOOR CONTROL VALVE (SEE DETAIL)
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แบบแปลนระบบป้องกันเพลิงไหม้พื้นชั้นที่ 1
อาคาร B (บริการ)
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แบบแปลนระบบป้องกันเพลิงไหม้พื้นชั้นที่ 2
อาคาร B (บริการ)
SCALE: 1:250
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แบบแปลนระบบป้องกันเพลิงไหม้พื้นชั้นที่ 3
อาคาร B (บริการ)
SCALE: 1:250
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WITH CIVIL ENGINEER.

PILING AND FOUNDATION DESIGN,SHALL BE
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SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING
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SEDIMENTATION TANK
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MEDIA2.
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3.3 AIR PUMP
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3.1

3.2
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MATERIAL

1.

NO.

TOTAL

AEROBIC TANK

SEPTIC TANK1.1
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--
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FRP
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--
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SEDIMENTATION TANK

SPECIFICATION ขนาด 15 ลบ.ม./วัน

MEDIA2.

3.

3.3 AIR PUMP

MEDIA

BODY OF TANK

BIGBIO
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3.2

2.1

MATERIAL
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NO.
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AEROBIC TANK

SEPTIC TANK1.1

1.3

1.2

TANK

ITEM

CAPACITY  (CU.M.)
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POLYETHYLENE
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FRP
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--
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เครื่องเติมอากาศ APX 150 x 2 Set
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Scale 1:75
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ท่อออก PVC Ø6"
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SPECIFICATION ขนาด 10 ลบ.ม./วัน

MEDIA2.

3.

3.3 AIR PUMP

MEDIA

BODY OF TANK

BIGBIO

3.1

3.2

2.1

MATERIAL

1.

NO.

TOTAL

AEROBIC TANK

SEPTIC TANK1.1

1.3

1.2

TANK

ITEM

CAPACITY  (CU.M.)

--

SURFACE 105 Sq.m./cu.m.

POLYETHYLENE

150  L/min , 170 Watts

0.20 Kg. / Sq.cm. (2 Unit)

1

FRP

5

--

1.14

10.34

4.2

CAPACITY  (CU.M.)
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Ø2.04

3.60

3.
60

OUTLETINLET

ท่อระบายอากาศ PVC Ø2"

ท่อ PVC Ø4" จากน้ำเสียรวมเข้าถัง ท่อออก PVC Ø4"

ท่อจ่ายอากาศ Ø 12"

เครื่องเติมอากาศ AP 80L

Scale 1:75

PLAN

2.
68

0.
15

ระดับดิน ระดับดิน

เครื่องเติมอากาศ AP 80L

9 mm.@ 0.15 m.#

ท่อระบายอากาศ PVC Ø2"

ท่อ PVC Ø4" จากน้ำเสียรวมเข้าถัง ท่อออก PVC Ø4"

คอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถัง หนา 0.15 ม.
ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.

9 - Ø 0.15 หกเหลี่ยมกลวง x 4.00m.

0.
38

0.
46

คอนกรีตรัดฝาถัง หนา 0.10 ม.

Ø 0.50

Scale         1:75

SECTION

1.43

3.60

0.38

1.
43

3.
60

0.
38

0.
38

0.381.43

1.
43

9 - Ø 0.15 หกเหลี่ยมกลวง x 4.00m.

PLAN SHOW LAYOUT OFF PILING

SEDIMENTATION TANK

SPECIFICATION ขนาด 3 ลบ.ม./วัน

MEDIA2.

3.

3.3 AIR PUMP

MEDIA

BODY OF TANK

BIGBIO

3.1

3.2

2.1

MATERIAL

1.

NO.

TOTAL

AEROBIC TANK

SEPTIC TANK1.1

1.3

1.2

TANK

ITEM

CAPACITY  (CU.M)

--

SURFACE 105 Sq.m./cu.m.

POLYETHYLENE

81  L/min , 69 Watts

0.15 Kg. / Sq.cm. (1 Unit)

0.3

FRP

1.82

--

0.42

3.64

1.4

CAPACITY  (CU.M)

REMARK

WITH CIVIL ENGINEER.

PILING AND FOUNDATION DESIGN,SHALL BE
DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL
SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING
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GT-2600

INFLUENT PIPE

3.00

3.
00

EFFLUENT PIPE

1.71

Scale 1:75

PLAN

9 mm.@ 0.20 m.#

ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.
คอนกรีตเสริมเหล็กรองรับ

5 -Ø 0.15 หกเหลี่ยมกลวง  x 3.00m.

EFFLUENT PIPEINFLUENT PIPE

หนา 0.15 ม.

GROUND LEVEL

0.
38

2.
84

GROUND LEVEL

0.
45

0.
23

Scale         1:75

SECTION

3.00
0.38 0.381.13

9 -Ø 0.15 หกเหลี่ยมกลวง  x 3.00m.

3.
00

0.
38

1.
13

0.
38

1.
13

1.13

PLAN SHOW LAYOUT OFF PILING

MODEL

DIMENSION

Ø    H INFLUENT EFFLUENT IN-OUT PIPE

- 1.71 1.89 0.25 0.30 6"

รายการประกอบแบบติดตั้ง GREASE TRAP จำนวน 1 ชุด ขนาด 10 ลบ.ม./วัน

หมายเหตุ

- ท่อ PVC ทั้งหมดใช้ชั้นคุณภาพ 8.5

2. นำถังลงติดตั้งภายในหลุมที่เตรียมไว้ให้ได้ระดับ

4. กลบหลุมฝังถัง GREASE TRAP ดังเดิมที่ขุดขึ้นมาพร้อมเทคอนกรีตรัดฝา หนา 0.10 ม.
3. ต่อท่อ PVC Ø6" จาก GREASE TRAP ให้ท้องท่ออยู่ที่ระดับ - 0.30 เมตร.

1. ขุดหลุมสำหรับฝังถัง GREASE TRAP จำนวน 1 ชุด

จำนวน 9 ต้น แล้วเทคอนกรีตรองรับถัง หนา 0.15 ม.
ที่ก้นหลุมตอกเสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง ขนาด Ø0.15x3 เมตร

 เสริมเหล็ก Ø9 @ 0.20 # mm.
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ถังปรับสภาพกรดด่าง

น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ
ปริมาณน้ำเสียไม่เกิน 10 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งไหลไปยังระบบระบายน้ำเสีย

pH อยู่ในช่วง 7.0 - 7.5
WL.

PP
 Ø

3/
4"

 

MP-1 MP-2

ถังโซดาไฟ
NaOH Tank

ถังกรดกำมะถัน
H SO  Tank2        4

PP
 Ø

3/
4"

เครื่องเป่าอากาศ

AP-1

AP-2 CI-COVER Ø0.80 m.
PVC∅1" Class 13.5

SCALE                                                         1:50

Ø1/2"CW.

Ø0.80M.

MH

2.00
2.40

1.
00

1.
40

แบบแปลนถังปรับสภาพกรดด่าง
SCALE                                                                           1:50

WL.

CI-COVER Ø0.80 m.
PVC∅1" Class 13.5

0.
50

1.
00

รูปตัดถังปรับสภาพกรดด่าง
SCALE                                                         1:50

ข้อกำหนดเฉพาะ (SPECIFACATION) ของระบบบำบัดน้ำเสียเคมี

อัตราการบำบัดน้ำเสียสูงสุด  (ลบ.ม./วัน)

คุณลักษณะของน้ำเสียเข้าระบบ -

คุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด -

วัสดุตัวถัง  (BODY OF TANK)

ความหนาของตัวถัง (มิลลิเมตร)

ฝาถัง

   ขนาดท่อ  (นิ้ว)

   DIAMETER OF PIPE    (INCHES)

ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ถังปรับสภาพกรดด่าง (pH Adjustment Tank)

2. เครื่องเป่าอากาศ (Air Pump)

3. เครื่องวัดและควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง (pH Transmitter)

4. เครื่องสูบจ่ายโซดาไฟและกรดกำมะถัน (NaOH Feed Pump, H2SO4 Feed Pump)

5. ถังเก็บโซดาไฟและกรดกำมะถัน (NaOH Tank, H2SO4 Tank)

รองรับค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วง

ค่า pH อยู่ในช่วง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

20 ซม.

เหล็กหล่อ

  ท่อเข้า - ออก (INLET - OUTLET)

  ท่อระบายอากาศ (VENTILATION)

  จำนวน (ชุด)

  กว้าง (เมตร)

  ยาว (เมตร)

  สูง (เมตร)

  ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลิตร)

  ชนิด

  จำนวน (ชุด)

  ปริมาตรการเติมอากาศไม่น้อยกว่า (ลิตร/นาที/ชุด)

  แรงดันน้ำ (บาร์)

   ประกอบด้วย

  จำนวน (ชุด)

   ใช้กับไฟฟ้า 

  หัววัด (Sensor)

    - เป็นแบบหัวเดียว ใช้จุ่มวัดค่าพีเอชในน้ำ

    - ต้องสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากเคมีเข้มข้นได้

  ตัวแปลงสัญญาณ (Transmitter)

    - แสดงผลแบบตัวเลข (LCD)

    - ใช้กับค่าพีเอช 0 - 14

    - ความแม่นยำในการวัดค่าพีเอชไม่เกิน ± 0.1

    - ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบจ่ายโซดาไฟ

และเครื่องสูบจ่ายกรดกำมะถัน โดยตั้งค่าพิเอชของน้ำ

ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ

   ชนิด

   จำนวน (ชุด)

   อัตราการสูบจ่ายสารเคมีสูงสุดไม่น้อยกว่า

   ใช้กับไฟฟ้า 

    ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยต้องเลือกใช้วัสดุให้

เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช้

   วัสดุ

   จำนวน (ชุด)

   เส้นผ่านศูนย์กลาง(เมตร)

   สูง (เมตร)

   ความจุไม่น้อยกว่า

   ลักษณะของถัง

   สามารถทนต่อสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้น

ไม่ต่ำกว่ำ 20% ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 35 องศา

   สามารถทนต่อสารละลายกรดกำมะถันที่มีความเข้ม

ข้นไม่ต่ำกว่ำ 20% ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 35 องศา

10

0 - 14

7.0 - 7.5

6"

2"

1

1.00

2.00

1.50

2,000

Electromagnetic หรือ Diaphragm Air Pump

2

100

0.17

หัววัด (Sensor) และแปลงสัญญาณ (Transmitter)

1

220 V. 50 Hz.

Electrical Diaphragm Metering Pump

2

0.90 ลิตร/ชม. ที่แรงดัน 5.6 บาร์

220 V. 50 Hz.

โพลีเอทธีลีน (Polyethylene, PE)

2

0.50

0.66

100 ลิตร

ทรงกระบอกแนวตั้ง มีฝาปิด
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สถาปนิก :

วันที่ :

รวม :

แผ่นที่ :

อุทยานวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา

ว-สถ.598
นาย จิตธาณัฐ   พูลเกิด ภ-สผ.  15

นาย สมภพ  มาจิสวาลา ส-สถ.2248

ภ-สถ. 19349นาย ไกรวิทย์  ตัณฑโชติ

วิศวกรโยธา :

นาย ศราวุธ  รัตนธีรวิเชียร สย.  11360

ภย.  63361นาย ปฏิพน  ปิลาเป็ง

วิศวกรไฟฟ้า :

นาย กฤษณะ  ยินดี วฟก.  948

ภฟก.  53497นาย อานนท์  แก้วสีสด

วิศวกรเครื่องกล :

นาย สิทธิศักดิ์  ผาณิตพจมาน สก.    3049

นาย ณัฐพล  ไชยแก้ว ภก.    35147

วิศวกรสุขาภิบาล :

นาย บวร  ยาคุ้มภัย สส.    21

นางสาว  เอมวิกา  วรพล ภส.    3825

ภก.   41741นาย นัดตพล  วงศ์หวัน

ภส.   3974นาย ธนิต  ตาคง

รายงานการแก้ไข :

JP  ARCH   STUDIO     LIMITED   PARTNERSHIP
183 ถ. บ้านดงพัฒนา ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ. ลำปาง  52100
โทร:(662)0-5421-9189-90,09-1479-4259 แฟกซ:์0-5431-2191
E - M A I L  :   J P A R C H S T U D I O @ G M A I L . C O M

LIMITED  PARNERSHIP
ARCH STUDIO

เจ้าของโครงการ :

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

วย.    2365นาย ไพฑูรย์ โพธิ์พุ่ม  

โครงสร้างหลัก

โครงสร้างหลัก

พื้น POST TENTION

ระบบต้มน้ำร้อนและระบบแก๊ส

สฟก.    6035นาย อรรถพล ปินไชย 
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ส่งมอบงาน :10 พ.ย. 64
แก้ไขตามราคากลาง :11 พ.ค. 65




